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Con fecha 14 de mayo de 2003 se publics en el D.0.C.M. la Resolucion
de 23-04-2003, de la Direcciin Genersl de Industria y Energia, por la que se
aprueban las normas particulares para instalaciones de alta tensién {hasta 30
KV) y baja tensién de la empresa |berdrola Distribucidn Eléclrica S.A., en el
ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Castilia- La Mancha.

Con objeto de poner en practica la condicién 7 de la Resolucién
mencionada, se solicitaron 8 copias para presentar en esta Direccién General
de Industria y Energia.

Se adjunta una copia de las Normas Particulares para instalaciones de
alta tension (hasta 30 KV)y baja tensién de la empresa lberdrola Distribucién,
S.A,, en el ambito termitorial de la Comunidad Autbnoma de Castilla- La Mancha
] conlas siguientes saivedades: ; ‘

* Enel MT 2.03.204 que se adjunta en papel, e punto 3,1.3. del Capituio
ﬂmadaradaﬂdndelanmmﬁquientq:

3.1.3. Centro en edificio de otros usos. Estaran ubicados en edificios
destinados a otros usos a nivel de planta baja o nivel de sétano. Sus
dimensiones y la disposicién de los elementos en su interlor dependen
de las caracteristicas del local y los herrajes y accesos de la planta
{bahusdhm}mhmamﬁnuﬂmmsmnmsammﬂhéh
especificado en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformacién aprobado por R.D. 3.275/1982.
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unitaria serd de 250, 400 6 630 kVA. cuyo dieléctrico podrd ser,
dependiendo de las caracteristicas del local, de aceite mineral o
dieléctrico tipo K (temperatura de combustién >300°).

Se conternplan las mismas varantes que las indicadas en el apartado
3.1.1. : -
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